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Parameter Resultat Enhed Metode Grænseværdi Forbruger taphane
Chlorothalonil-amidsulfonsyre *1 <0.01 µg/l LC/MS/MS
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Sagsnavn Oksbøl Sogns Vandforsyning
Lokalitet: Oksbøl Sogns Vandforsyning
Prøvested: Skolemarken 4
Prøve ID: Skolemarken, Hane i køkken
Udtaget: 30.04.2019 kl. 09:21:00
Prøvetype: Drikkevand 
Prøvetager: Lab/UBO
Kunde: Oksbøl Sogns Vandforsyning, Mikkelshave 5, 6430 Nordborg

Kommentar
Ingen kommentar

Underleverandør
*1 Eurofins Miljø A/S, DANAK 168
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Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dkRIGHT SOLUTIONS | RIGHT PARTNER
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